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— 
Guía de inicio rápido
Serie Relion® 611

1 Pantalla Usar los botones de navegación para entrar en los submenús

2 LEDs de AutoSupervisión e
indicador de protecciones

Ready-LED steady: OK, Ready-LED parpadeando: Fallo Interno del relé (IRF), 
Start-LED fijo: protección arrancada, Start-LED parpadeando: función de protección 
bloqueada, Trip-LED: protección operada

3 LEDs programables Pueden ser programados para indicaciones y alarmas con iluminación fija y/o de parpadeo

4 Control del interruptor (CB) Presionar abrir/cerrar y confirmar presionando “Entrar”. Nota: la llave de control debe de 
estar en modo Local.

5 Salir / Cancelar Usar para cancelar acciones y dejar el modo de ajuste sin salvar los cambios. 
Regresa al menú anterior.

6 Navegación Izquierda=atrás, Derecha=adelante, Arriba=scroll hacia arriba, Abajo=scroll hacia abajo. 
También usados para cambiar los valores de ajustes.

7 Entrar / Seleccionar Entrada al modo de ajuste de parámetros y de confirmación de nuevos valores

8 Local / Remoto Cambia el control entre Local / Remoto

9 Ayuda Vista del menú de ayuda

10 Puerto de comunicación
frontal 

El puerto RJ-45 puede ser usado para conectar el IED a un PC
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—
Usando la pantalla local HMI

Accediendo al menú principal y cambiando parámetros
Presionar  para navegar al menú principal desde la vista 
de medidas.

Desde el menú principal, ir a Ajustes y presionar . 
Una vez dentro, presionar  o  para seleccionar el valor 
del parámetro que se quiere cambiar. Presionar  y para 
cambiarlo presionar las teclas  o  Si existe la marca “#” 
en la misma línea del valor de parámetro, primero hay que 
seleccionar el parámetro del grupo de ajustes que queramos 
cambiar. Si no hay marca “#” entonces se podrá cambiar el 
parámetro directamente presionando la tecla  y luego 
presionando también las teclas  o  o  o .

Esto aplica de la misma manera al cambio de todos los 
parámetros. Los nombres más comunes de los diferentes 
bloques funcionales están descritos al final de este documento.

Grabando ajustes
Los parámetros deben de ser salvados antes de ponerlos en 
uso. Para ello vamos hacia atrás al menú principal presionando 
la tecla . El IED preguntará por la confirmación para escribir 
los cambios, seleccionar “Si”. Algunos cambios realizados 
requieren un reinicio del IED antes de tomarlos en uso. Para 
reiniciar el relé hay que ir al menú Configuración → General 
→ Software reset o apagando y volviendo a encender la 
tensión de alimentación.

Cambiando el valor de arranque de sobreintensidad
Desde el menú principal, vamos a Ajustes → Ajustes → 
Seleccionar grupo de ajustes, por defecto 1 y presionar  
→ Protección de intensidad → PHLPTOC1 → Valor de arranque.

Cambiando la nomenclatura de los bloques funcionales 
de IEC 61850 a IEC 60617
Desde el menú principal, vamos a Configuración → HMI 
→ Nomenclatura FB.

Cambiando los valores de las entradas digitales
Desde el menú principal, vamos a Monitorización → Estado E/S 
→ Valores Entradas digitales → seleccionar la tarjeta 
BIO correcta.

Chequeando los registros y las medidas de los últimos 
valores de falta
Desde el menú principal, vamos a Monitorización 
→ Datos grabados → Faltas grabadas.

Borrado de eventos, indicaciones y LEDs programables
Desde el menú principal, vamos a Borrar. Se selecciona el ítem 
que se quiere borrar, se presiona  y se selecciona Borrar 
mediante la presión de  (Cancelar desaparecerá). Confirmar 
presionando .

Chequeando el Código de pedido, número de serie, 
revisión de HW y versión de Software
Desde el menú principal, vamos a Información → Identificador 
de producto.

Área de la cabecera de la pantalla
El área del icono situado en la parte superior derecha de 
la pantalla muestra la acción actual o el nivel de usuario. 
Estos están descritos a continuación:
S  =  Los ajustes están siendo almacenados
!   =  Advertencia y/o indicación
V  =  Visualizador
O =  Operador
E  =  Ingeniería
A  =  Administrador

Chequeando el estado de las entradas y salidas 
de un bloque funcional
Desde el menú principal, vamos a Monitorización 
→ estado E/S.

Chequeando la dirección IP
La dirección del puerto frontal de comunicaciones es fija: 
192.168.0.254. Si el IED está equipado con una tarjeta de 
comunicación trasera, se puede cambiar la dirección IP de ese 
puerto trasero desde el menú principal Configuración 
→ Comunicación → Ethernet → Puerto(s) trasero(s).

Activando el Servidor Web
Para activar el servidor Web, desde el menú principal vamos a 
Configuración → HMI → Modo Web HMI. Esta activación 
requiere el reinicio del IED.

Cambiando el contraste de la pantalla
Mantener pulsada la tecla  y, a la vez, presionar  o  para 
cambiar el contraste de la pantalla. El ajuste de contraste de la 
pantalla es automáticamente grabado cuando la letra “A” 
(Administrador) está visible en el área de iconos de la esquina 
en la parte superior derecha de la pantalla.
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—
Usando el servidor WEB (WebHMI)

Conectar el PC al Puerto de comunicaciones frontal del IED 
con un cable Ethernet. Introducir la dirección IP 192.168.0.254 
en el buscador web. Para un acceso completo, entrar con el 
nombre de usuario “ADMINISTRATOR” e introducir como 
password “remote0004”.

Cambiando el valor de arranque de sobreintensidad vía 
Servidor Web (WebHMI)
Es importante habilitar la escritura en el IED. Si la escritura 
está deshabilitada, no será posible el cambio de ajustes.

Pulsar “ajustes” en el árbol de menú izquierdo, entonces ir a 
Ajustes → Ajustes → Protección de intensidades → PHLPTOC1 
→ Valor de arranque.

Después de haber cambiado el parámetro de valor de arranque 
pulsar “Write to IED” y pulsar “Commit” en la ventana de 
notificaciones que se abre.

Configuración de señales de entradas y salidas
Pulsar el área correspondiente al grupo específico a ver, y 
entonces los grupos de ajustes pertenecientes a ese grupo se 
mostrarán en la página de vista de función. Pulsar “Overview” 
para volver a la página inicial.

—
Cambiando el valor de arranque de la sobreintensidad vía WebHMI

—
Configuración de entradas y salidas



IM
R

S
75

77
37

 R
E

V 
B

 E
S

 0
2-

20
19

—
We reserve the right to make technical changes or modify the contents 
of this document without prior notice. With regard to purchase orders, 
the agreed particulars shall prevail. ABB does not accept any responsibility 
whatsoever for potential errors or possible lack of information in this 
document.

We reserve all rights in this document and in the subject matter and 
illustrations contained therein. Any reproduction, disclosure to third 
parties or utilization of its contents – in whole or in parts – is forbidden 
without prior written consent of ABB. 
Copyright© 2019 ABB. All rights reserved.
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Bloques funcionales más comunes

Función IEC 61850 IEC 60617

Protección de sobreintensidad trifásica no-direccional, etapa baja PHLPTOC 3I>

Protección de sobreintensidad trifásica no-direccional, etapa alta PHHPTOC 3I>>

Protección de sobreintensidad trifásica no-direccional, etapa instantánea PHIPTOC 3I>>>

Protección de falta a tierra no-direccional, etapa baja EFLPTOC Io>

Protección de falta a tierra no-direccional, etapa alta EFHPTOC Io>>

Protección de falta a tierra no-direccional, etapa instantánea EFIPTOC Io>>>

Protección de falta a tierra direccional, etapa baja DEFLPDEF Io> →

Protección de falta a tierra direccional, etapa alta DEFHPDEF Io>> →

Protección de falta a tierra Transitoria / Intermi-tente INTRPTEF Io> → IEF

Protección de sobreintensidad por Secuencia – Negativa NSPTOC I2>

Protección de Discontinuidad de fases PDNSPTOC I2/I1>

Protección de sobretensión residual ROVPTOV Uo>

Protección térmica trifásica para alimentadores T1PTTR 3Ith>F

Supervisión de pérdida de carga LOFLPTUC 3I<

Protección de Carga de motor bloqueada JAMPTOC Ist>

Supervisión de arranque de motor STTPMSU Is2t n<

Protección de inversión de fase PREVPTOC I2>>

Protección de sobrecarga térmica para motores MPTTR 3Ith>M

Protección de fallo de interruptor CCBRBRF 3I>/Io>BF

Detector de intensidad de arranque (inrush) INRPHAR 3I2f>

Protección diferencial de alta impedancia HIPDIF dHi>

Función de supervisión de TIs por fases segre-gadas HZCCRDIF MCS 1I

Control del interruptor CBXCBR I ↔ O CB

Arranque de emergencia ESMGAPC ESTART

Supervisión de circuito de disparo TCSSCBR TCS

Contador de tiempo de funcionamiento en máquinas y dispositivos MDSOPT OPTS

Osciloperturbógrafo RDRE DR

Opcional

Reenganchador DARREC O → I

Los bloques funcionales más utilizados se encuentran listados abajo, ver la lista completa en el manual 
de operador. Los bloques funcionales disponibles varían dependiendo del IED y de la configuración 
estándar seleccionada.

La documentación completa para los clientes está disponible en las página de producto a las 
que se puede acceder a través del link abb.com/relion.

—
Para más información, por favor dirigirse a

ABB Distribution Solutions
P.O. Box 699
FI-65101 Vaasa, Finland
Phone: + 358 10 22 11

abb.com/substationautomation

https://new.abb.com/substation-automation/products/protection-control/relion-product-family
https://new.abb.com/substation-automation

